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DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Departamento Municipal de Agua e Esgoto CPF/CNPJ: 78.200.482/0001-10
Enderego: Avenida Maringa,1029 Telefone: (44) 3264-4870
Cidade: Sarandi Estado: PR

DADOS DA AMOSTRA

Tipo de amostra: AGUA RESIDUAL

Identificagdo da amostra: EFLUENTE BRUTO

Local de Amostragem: ETE NORTE COORDENADAS -23.411892, -51.848374

Responsavel pela Amostragem: CISPAR - Valdir Jasper Junior e Victor Henrique Silva

Plano de Amostragem de responsabilidade do: CISPAR - CODIGO DE PLANEJAMENTO EF211220
Ocorréncia de chuvas nas ultimas 48 horas: SIM

Data e hora da Amostragem: 21/12/2020 - 09:45 Data e hora do Recebimento: 21/12/2020 - 16:50

ENSAIOS
| Parametro Resultado LQ® vmp @ Unidade | Metodologia Data do Ensaio
| pH 7,86 2-12 | smww 4s00-H+B | 21/12/2020
| Temperatura | 278 | 1-50 | — | °C | smwwo2ssoB | 21/12/2020 |
|Materiais Sedimentaveis | 45 | 04 [ —~ |  mu | smwwossoF | 22122020 |
| DQO | 1045 | 15 | — |  mgr | swmwws220p | 2311212020 |
| DBOs | 494 | 10 | — | mgr | swmwws2top | 221212020 |
| Sélidos Suspensos Totais | 305 [ 8 | —~ |  mgr | smwwo2ssop | 281212020 |

ENSAIOS REALIZADOS EM CAMPO:

Os ensaios de pH e Temperatura foram realizados nas instalagdes do cliente, no momento da amostragem.

Legenda: (1) Limite de Quantificagdo; (2) Valor Maximo Permitido conforme legislagdo comparativa; (3) Unidade de Turbidez; (4) Unidade Hazen (mg Pt-ColL);

(5) Intensidade maxima de percepgao; (6) Unidade Formadora de Colénias; (7) 1,2,4 TCB;1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulféxido.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 Edigéo, 2017.

EPA: Environmental Protection Agency.

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

ISO: International Organization for Standardization.

Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios s&o realizados no laboratério do CISPAR. Os ensaios com * s&o real
Este relatorio s6 pode ser reproduzido por inteiro.

lizados por Provedor Externo.

Informagdes da amostragem:

Quando o laboratério Cispar ndo é responsavel pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatério de ensaios se aplicam a amostra conforme

recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.

As amostragens de responsabilidade do laboratério Cispar sao realizadas de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23° ed., 2017

Methods 1060, 5010 e 9060.
PG 035 - Amostragem e Planejamento.
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DADOS DO SOLICITANTE

Consodrcio

Nome: Departamento Municipal de Agua e Esgoto CPF/CNPJ: 78.200.482/0001-10
Enderego: Avenida Maringa,1029 Telefone: (44) 3264-4870
Cidade: Sarandi Estado: PR

DADOS DA AMOSTRA

Tipo de amostra: AGUA RESIDUAL

Identificagdo da amostra: EFLUENTE BRUTO

Local de Amostragem: ETE NORTE COORDENADAS -23.411892, -51.848374

Responsavel pela Amostragem: CISPAR - Valdir Jasper Junior e Victor Henrique Silva

Plano de Amostragem de responsabilidade do: CISPAR - CODIGO DE PLANEJAMENTO EF211220
Ocorréncia de chuvas nas ultimas 48 horas: SIM

Data e hora da Amostragem: 21/12/2020 - 09:45 Data e hora do Recebimento: 21/12/2020 - 16:50
ENSAIOS
| Parametro Resultado LQ® vmp @ | Unidade | Metodologia Data do Ensaio
| Fésforo total 10,38 1,00 — |  mgL | EPA200.7:2001 05/01/2021
| Nitrogénio Amoniacal Total 66,8 1,0 -—- mg/L | SMWW 4500-NH3 B e C 30/12/2020

Legenda: (1) Limite de Quantificagdo; (2) Valor Maximo Permitido conforme legislagdo comparativa; (3) Unidade de Turbidez; (4) Unidade Hazen (mg Pt-ColL);

(5) Intensidade maxima de percepgao; (6) Unidade Formadora de Coldnias; (7) 1,2,4 TCB;1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulféxido.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 Edigédo, 2017.

EPA: Environmental Protection Agency.

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

ISO: International Organization for Standardization.

Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios sdo realizados no laboratério do CISPAR. Os ensaios com * s&o realizados por Provedor Externo.
Este relatério s6 pode ser reproduzido por inteiro.

Informagdes da amostragem:

Quando o laboratério Cispar ndo é responsavel pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatério de ensaios se aplicam a amostra conforme
recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.

As amostragens de responsabilidade do laboratério Cispar sdo realizadas de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 ed., 2017
Methods 1060, 5010 e 9060.
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CISPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE SANEAMENTO DO PARANA

Ensaios
ABNT NBR |
1SO/IEC 17025

= C

~ CRL 1382

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Departamento Municipal de Agua e Esgoto CPF/CNPJ: 78.200.482/0001-10
Enderego: Avenida Maringa,1029 Telefone: (44) 3264-4870
Cidade: Sarandi Estado: PR

DADOS DA AMOSTRA

Tipo de amostra: AGUA RESIDUAL

Identificagdo da amostra: EFLUENTE TRATADO

Local de Amostragem: ETE NORTE COORDENADAS -23.409932, -51.845118

Responsavel pela Amostragem: CISPAR - Valdir Jasper Junior e Victor Henrique Silva

Plano de Amostragem de responsabilidade do: CISPAR - CODIGO DE PLANEJAMENTO EF211220
Ocorréncia de chuvas nas ultimas 48 horas: SIM

Data e hora da Amostragem: 21/12/2020 - 09:59 Data e hora do Recebimento: 21/12/2020 - 16:50
ENSAIOS

| Parametro | Resuitado | L@® | vMP® |  unidade |  Metodologia | Data do Ensaio |
| pH | 842 | 2-12 [ 5090 | smwwa4soo-H+B | 211122020 |
| Temperatura | 315 | 1-50 | 40 | °C | smwwo2ssos | 211212020 |
|Materiais Sedimentaveis | <04 | 04 | 10 |  mue | smwwossor | 2211212020 |
| DBOS | = | 10 | — | mgr | swmwws2rop | 221212020 |
| bQo | 234 | 15 | — | mgr | swmwwsoop | 231212020 |
| Solidos Suspensos Totais | 123 | 8 | —~ |  mgL | swmwwo2ssoDp | 2811212020 |

ENSAIOS REALIZADOS EM CAMPO:

Os ensaios de pH e Temperatura foram realizados nas instalagdes do cliente, no momento da amostragem.

LEGISLAGAO COMPARATIVA: Resolugdo CONAMA n° 430/11.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE::

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) esta(ao) de acordo com a Resolugdo Conama n° 430, de 13/05/2011 - Art. 16 - 1 e Il - Tabela |. Para o parametro D
remoc¢ao minima de 60% de DBO sendo que este limite sé poderaser reduzido no caso de existéncia de estudo de autodepuragéo do corpo hidrico qi

comprove atendimento as metas do enquadramento do corpo receptor.

Regra de decisdo: Para elaboragdo da Declaragéo de conformidade os resultados s&o avaliados como conforme ou fora da tolerancia, de acordo os
de tolerancia da norma ou especificagdocomparada.A incerteza ndo é consideradana regra de decisédo e sera expressa quandofor igual ao valor de

tolerancia.

Legenda: (1) Limite de Quantificagao; (2) Valor Maximo Permitido conforme legislagdo comparativa; (3) Unidade de Turbidez; (4) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L);

(5) Intensidade maxima de percepgéo; (6) Unidade Formadora de Coldnias; (7) 1,2,4 TCB;1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulféxido.
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 Edigdo, 2017.

EPA: Environmental Protection Agency.

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

ISO: International Organization for Standardization.

Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios s&o realizados no laboratério do CISPAR. Os ensaios com * sdo realizados por Provedor Externo.

Este relatério sé pode ser reproduzido por inteiro.

Informagdes da amostragem:

Quando o laboratério Cispar ndo é responsavel pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatério de ensaios se aplicam a amostra conforme

recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.

As amostragens de responsabilidade do laboratério Cispar sado realizadas de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 ed., 2017

Methods 1060, 5010 e 9060.
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DADOS DO SOLICITANTE

Consodrcio

Nome: Departamento Municipal de Agua e Esgoto CPF/CNPJ: 78.200.482/0001-10
Enderego: Avenida Maringa,1029 Telefone: (44) 3264-4870
Cidade: Sarandi Estado: PR

DADOS DA AMOSTRA

Tipo de amostra: AGUA RESIDUAL

Identificagdo da amostra: EFLUENTE TRATADO

Local de Amostragem: ETE NORTE COORDENADAS -23.409932, -51.845118

Responsavel pela Amostragem: CISPAR - Valdir Jasper Junior e Victor Henrique Silva

Plano de Amostragem de responsabilidade do: CISPAR - CODIGO DE PLANEJAMENTO EF211220
Ocorréncia de chuvas nas ultimas 48 horas: SIM

Data e hora da Amostragem: 21/12/2020 - 09:59 Data e hora do Recebimento: 21/12/2020 - 16:50

ENSAIOS
| Parametro | Resuitado | L@® [ vmp® | Unidade | Metodologia | Data do Ensaio |
| Fésforo total | 642 | 100 | —~ | mgr | EPA2007:2001 | 05012021 |
| Nitrogénio Amoniacal Total | 462 | 10 | 20 | mgL | smwwasoonmzBec| 3011212020 |

LEGISLAGAO COMPARATIVA: Resolugdo CONAMA n° 430/11.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE:

O(s) parametro(s) Nitrogénio amoniacal Total apresentou(aram) resultado(s) fora do valor maximo permitido pela Resolugao
Conama n° 430, de 13/05/2011 - Art. 16 -l e Il - Tabela I.

Regra de deciséo: Para elaboracéo da Declaragao de conformidade os resultados s&o avaliados como conforme ou fora da tolerancia de acordo os \
de tolerancia da norma ou especificagdocomparada. A incerteza ndo é consideradana regra de decisdo e sera expressa quandofor igual ao valor de
tolerancia.

Legenda: (1) Limite de Quantificagao; (2) Valor Maximo Permitido conforme legislagdo comparativa; (3) Unidade de Turbidez; (4) Unidade Hazen (mg Pt-ColL);

(5) Intensidade maxima de percepgao; (6) Unidade Formadora de Colonias; (7) 1,2,4 TCB;1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulféxido.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 Edi¢do, 2017.

EPA: Environmental Protection Agency.

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

ISO: International Organization for Standardization.

Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios s&o realizados no laboratério do CISPAR. Os ensaios com * sdo realizados por Provedor Externo.
Este relatério sé pode ser reproduzido por inteiro.

Informagdes da amostragem:

Quando o laboratério Cispar ndo é responsavel pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatério de ensaios se aplicam a amostra conforme
recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.
As amostragens de responsabilidade do laboratério Cispar sao realizadas de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23? ed., 2017

Methods 1060, 5010 e 9060.
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